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Simbolo
Descrizione

POLISPORTIVA 1

POLISPORTIVA 2

SALA 2

Ripostiglio

Wc polisp.

HALL INGRESSO

ARCHIVIO

WC n°1

SALA 1

SALA 3

SALA 4

DISIMPEGNO

EX ALUNNI

ARCHIVIO 2
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U.E.2 
U.E.1

U.E.1 - (i01) - U.I.1

(5,29/ 5,57 kW)

U.E.1 - (i02) - U.I.1

(5,29/ 5,57 kW)

U.E.1 - (i03) - U.I.1

(5,29/ 5,57 kW)
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U.E.2 - (i04) - U.I.2

(2,64/ 2,93 kW)

U.E.2 - (i05) - U.I.2

(2,64/ 2,93 kW)

1/4":3/8"

1/4":3/8"

U.E.2 - (i06) - U.I.2

(2,64/ 2,93 kW)

N.B. Le Unità Esterne sono

posizionate nei locali sottostanti

(vd. Particolare n°1 - tavola

"I.Cdz.04")

Unità Interna a console

Tubazione di collegamento tra l'Unità Esterna e le unità interne

Unità Interna alta a parete

Unità esterna
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Impianto di Condizionamento
Planimetria Piano Terra
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